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‘@@® Tratamento de Agua e Analises Ambientais

RELATORIO DE ENSAIO N2: 1570/20,

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
Endereco: Rua Pergentino Alberici, 150, Centro — Entre Rios/SC

Tipo de amostra: Agua de Rede de Abastecimento

Local da coleta: Rede de distribuicao Cidade: Entre Rios/SC
Responsavel pela coleta: Odair Kirch Data da coleta: 07/07/2015
Recebimento da amostra: 07/07/2015 — 18h10min Hora da coleta: 11h00min
Realizagdo dos ensalos: 07/07/2015 a 09/07/2015 Temperatura da amostra: 15,9 i

Resultado(s) do(s) Ensaio(s) Analitico(s)

Parametro(s) Microbiolégico(s)

Ensaio Resultado VMP Método utilizado LD
Bactérias heterotréficas | < 10° UFC/mL . Standard Methods 21st 10°
Coliformes totais Auséncia Auséncia em 100 mL standard Methods 22st — Método 9223 B
Escherichia Coli Auséncia Auséncia em 100 mL standard Methods 22st - Método 9223 B

Pardmetro(s) Fisico-Quimico(s) e Organoléptico(s)

Ensaio Resultado VMP Unidade Método utilizado LD
Cloro Residual Livre 1,61 . mg/L standard Methods 22st — Método 4500-Cl G 0,01 mg/L
Cor Aparente 101,0 15 mgPt-Co/L | Standard Methods 22st - Método 2120 C 1,0 mgPt-Co/L
pH 8,1 6,0a9,5 - standard Methods 22st = Método 4500-H B --
Turbidez 17,25 5 NTU standard Methods 22st — Método 2130 B 0,01 NTU
Fluoretos 0,08 1,50 mg/L standard Methods 22st — Método 4500-F D 0,01 mg/L
Legenda: ’

LD - Limite de Detecgdo N.D. — Ndo Detectado NMP — Numero Mais Provavel NO - N3o Objetdvel VMP - Valor Maximo Permitido.
N.A. - N3o Aplicavel.

* Artigo 34. E obrigatéria a manutencgo de no minimo 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou
de 0,2 mg/L de diéxido de cloro em toda a extensao do sistema de distribuigdo (reservatério e rede). * Anexo VIl Segundo a
tabela, o valor méximo permitido de cloro residual livre é de 5,0 mg/L, sendo que essa andlise é exigida de acordo com o
desinfetante utilizado. * Artigo 39. Recomenda-se que o méaximo de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de
abastecimento seja de 2,0 mg/L.

interpretacio: De acordo com 0s result ima obtidos, pode-se concluir que a dgua analisada ndo atende aos padrdes de
potabilidade nos pardmetrog Cor Aparente e Turbidez, tonforme Portaria n2 2.914 - MS, de 12 de dezembro de 2011.
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RELATORIO DE ENSAIO S_1569.2015 AP_1Rev 1
Este Relatdrio anula e substitui o relatdrio 5_1569,2015 AP 1
Data de Conclusio do Relatério: 27/07/2015
Interessado: KF SOLUCOES AMBIENTAIS Cldade: Artolo do Meio , Rio Grande do Sul
Endereco: Rua Presidents Vargas, n® 1256 CEP: 95.840-000
CNPJ: 11.301.741/0001-29 Fone: (51) 3716-3327
IE: 005.003.11-20
DADOS DO LOCAL DE COLETA
Protocodo: 1569.2015 AP 1 Coletor; Cliente: Odair Kirch
Matriz Agua Potdve! Data Coleta: 08/07/2015 -
Identificacio GPS: 5: 26%43'35.19" W:52933'19.38"
Ponto Coleta: Rede de Distribuigao Municipio de Entre Rios S5C
Condiches Climaticas: Chuva
Data Recebimento: 08/07/22015 15:30
Data Iniclo Anlises: D&/07/2015
Recoleta: Néo
1* Legislacio: Portaria MS 2914 de 12/12/2011 (Federal)

PARAMETRO LEGISLACAO RESULTADO UNIDADE
Cryptesporidium spp - Auséncia oodsto/L
Giardia spp - Auséncla disto/L

* Cianotoxinas . <0,1 palL
Clorofila a . <0,01 pglL
Densidade de Cianobactérias 10 000 cel/mL <1 cel/mL
Enterovirus * . . Negativo .

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARAMETRO Ly LD Uss% METODO DATA DE REALIZACAD

Cryptosporidium spp Auséncia - EPA - Method 1623 1007/2015

Glardia spp Auséncia » EPA - Method 1623 100772015

Cianotoxinas ) 0.1 . EAM/Vis 10072015

Clorofila ¢ 0,01 . SMEWW - 22° nd 2012, Method 10200 H 09072015

Densidade de Clanobactérias 1 - CETESB Método L. 5303 100772015
090772015

Enterovirus . CETESB L5502 e 503

Amostra niio conforme

Codigo Ordem Servigo: §_1569.2015
Chave de autenticagao: 1NGYLPY-N51

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte enderego: http:/iwww flabs.combr
Consulte nossas certificagbes no site: www.flabs.com.br
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