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DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIQS (CNES, 6378056)
Municipio: ENTRE RIOS / SC

Telefone: (49)3351-0012 / E-mail: jonesboldi@hotmall

Natureza: PUBLICA Origem: VIGIAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Local: CASA SANDRA RICARDO
Fnderego: RUA CHAPECAZINHO
dnicipio: ENTRE RIOS / 5C
Procedéncia da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUICAO
Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDROMETRO
Forma de Abastecimento: SAA - S420517000001 - MANDUR|
Area: BAIRRO - CENTRO
Responsavel: JONES BOLDI  Documento: CPF 02502320909 Telefone: (49)8866-9168

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: AGUA TRATADA  Apresentacido: 370 mL  Acondicionamento: GELO RECICLADO
Data da Coleta: 20/10/2015  Hora da Coleta: 09h 30min Chuva nas ultimas 48hs: SIM

ANALISE DE CAMPO

Cloro: 1,40 mg/L  Fluar: 00 mg/L.  Temperatura: 28 °C  pH: 00

RECEBIMENTQ DA AMOSTRA

Data: 20/10/2015  Hora: 14h 10min  Entregue por; JONAS  Recehido por; NATALIA

RESULTADO DAS ANALISES

MICROBIOLOGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS Processamento: 21/10/2015 14h 25min

Referéncia: PORTARIA N? 2,914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011  Valar Ref,: Auséncia em 100 mL

Metodologia: Substrato Cromogenico/Enzimatico SMEWW, 229 Ed, 9223 B

Resultado; Presenca

Conclusao: Nio Se Aplica

Observacao:

A canformidade da agua deve ser verificada pela Vigilancia Sanitaria com base nos resultados das analises do plano de
amostragem mensal (Anexo 1 da Portaria 2914 de 12/12/2011/MS).

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(), em 22/10/2015 14:35:49.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI Processamento: 21/10/2015 14h 25min

Referéncia: PORTARIA NY 2914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Valor Ref.: Auséncia em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogénico/Enzimatico SMEWW, 22¢ £d, 9223 B

Resultado: Ausencla
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Conclusao: Satisfatorio
Conlerido ¢ liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(), e 22/10/2015 14:35:49,

ORGANOLEPTICA

Ensaio: TURBIDEZ Processamento: 20/10/2015 15h 00min
Referéncia: PORTARIA N9 2,914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Valor Ref.: VMP: 5 uT
Metodologia: Metodo Nefelometrico SMEWW, 22% Ed, 2130 B
Resultado; 16,2 uT
Conclusao: Insatisfatorio
Obhservacao:
Amostra analisada INSATISFATORIA por apresentar turbidez acima de 5,0 uT (Art. 29, § 19 da Portaria 2914/MS).
Conferido e liberato por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(), em 22/10/2015 14,3549,

CONCLUSAO FINAL

INSATISFATORIA
Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(), em 22/10/2015 14.38.52.

Naotas: 1« VMP: Valor Maximo Permitido | VA Valor do Referéncia

2 - LOM: Limite d¢ Quantiiicagao do Metode | LODM Limite de Deteccdu do Método,

3 - 5AA Sistema de Abastecimentn de Agua | SAC: SolucAo Alarnativa Colonya | SAL Soiusha Alternativa Ingivigual,

4 < SMEWW Standarg Metheds o the Examinalion of Water & Wastewaler | ARHA Amenican Public Health Association | NBR: Narma Brasileira

5 - Sdo e responsabilidade do solicitants o plano amostral, os dados da coiota, a coleta, o aconyicipnaments, o Iransporte & anAlise de campu

G - 0 retatang nho podie ser GUNIzade em pullicidads, propaganda efou para Tins comercials, Os resultauas referem-se Gnica @ exclusivamente 4 amostra sncaminhada peln

e kanto
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