Ensaios
ABNT NBR
ISO/IEC 17025

Terrandlises

LA BORETEEIG BE RMALIBES BHELENTH S RELATORIO DE ENSAIO: IN_12009.2023 AP 4 1 -
CRL1325
CLIENTE
Cliente: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Endereco: R PERGENTINO ALBERICI 150 ENTRE RIOS SANTA CATARINA 89.862-000
CNPJ: 01.612.698/0001-69
Solicitante: GEOVANA
DADOS DA AMOSTRA
Data e Hora Amostragem: 23/10/2023 / 10:00 Data e Hora do Recebimento: 24/10/2023 07:00
Ponto de Amostragem: - SAI - ALTAIR MAIA Amostra: 12009.2023 AP 4 1
Responsavel pela Amostragem: CONTRATANTE. Tipo de Amostra: AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Endereco Coleta: S: -26,677785 / W: -52,5833442
Temperatura da Amostra no Recebimento: 3°C

Condicoes Climaticas: BOM, SEM CHUVA NAS ULTIMAS 24H
Data Conclusao R.E.: 31/10/2023

Declaracao de Conformidade:

A amostra analisada nao atende os padrdes de potabilidade do Anexo XX, da Portaria de Consolidagao n° 5/2017 alterado pela Portaria GM/MS N2 888/2021, para o(s) parametro(s): Coliformes totais , Escherichia coli.

DADOS DAS ANALISES
Legislacao 1: Portaria GM/MS N¢ 888, de 04 de Maio de 2021 - Dispde sobre os procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de potabilidade.

RESULTADOS

PARAMETRO RESULTADO UNIDADE 1Q LD U95% METODO DATA ENSAIO VMP 1
Cor aparente 12,00 mgPT-Co/L 6,00 1,67 +3,31 SMWW, 242 Edig&o, Método 2120 C 25/10/2023 inferiorgo}f mgPT-
Fluoreto <0,20 mg/L 0,20 0,10 +0,33 | SMWW, 242 Edicio, Método 4500 F-D | 25/10/2023 || inferior & 1,5 mg/L
pH 5,84 pH a 25°C 2 . £0,04 | SMWW, 242 Edicdo, Método 4500 H+ B |  25/10/2023 :
Turbidez 2,46 NTU 0,50 0,23 +0,36 SMWW, 242 Edicio, Método 2130 B 25/10/2023 || inferior & 5 NTU
Coliformes totais 3,4x10" UFC/100mL || 1,0x10° | 1,0x10° | [NAN-0] | SMWW, 242 Edicéio, Método 9222 B. 24/10/2023 Auséncia
Escherichia coli 2,8x10" UFC/100mL | 1,0x10° || 1,0x10° | [NAN-0] | SMWW, 24 Edicio, Método 9222 D el || 24/10/2023 Auséncia

Legenda:

LQ - Limite de Quantificagao.

LD - Limite de detecgao.

U95% - Incerteza expandida relatada estd baseada em uma incerteza combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia K, para um nivel de confianga de aproximadamente 95%.
VMP - Valor Maximo Permitido.

Notas:

Nota 01: Os resultados referem-se restritamente a amostra analisada.

Nota 02: Este relatorio de ensaio s6 pode ser reproduzido na integra.

Nota 03: (Ln) Servigo oriundo de provedor externo.

Nota 04: As opinides e interpretagdes dos resultados expressas ndo fazem parte do escopo da acreditagéo deste laboratério.

Nota 05: Quando a amostragem for realizada pelo contratante, o Laboratdrio Terranalises se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratdrio e o selo de Acreditagdo, passa a ser exclusivamente sobre os ensaios realizados e
descritos na pagina contendo o selo.
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Ensaios
ABNT NBR
ISO/IEC 17025

Terrandlises

G R BORETSRIG BE RNALISES BINE LENTH I RELATORIO DE ENSAIO: IN_12009.2023 AP 4 1 .
CRL 1325

Nota: O Selo de Acreditacao refere-se apenas aos ensaios.
A amostra nao foi recebida dentro do prazo de validade para o(s) ensaio(s): pH.

Assinado Digitalmente por: Relatorio de Ensaio revisado e liberado por:

STEFANIE MANOELA PAIM Stefanie Manoela Paim CRQ: 13202250

CPF: 078.976.379-64 Arthur Mateus Schreiber CRQ: 053004186

Em: 31/10/2023 18:39:10

Serial: 31253487800683447072869576088561185168 Verifique a autenticidade deste documento no endereco abaixo ou no QR-

Emitente: AC Certisign RFB G5 Code.:

Validade do Certificado : 16/05/2023 a 15/05/2024 Codigo Ordem Servigco: 12009.2023 - Chave de autenticacao: Z85-S27P-

GRE

http://terra.glabnetl.com.br/valida.php

Assinado Digitalmente por:

ARTHUR MATEUS SCHREIBER

CPF: 035.549.870-77

Em: 31/10/2023 18:39:10

Serial: 70516262309382995652804452832574402354
Emitente: AC Certisign RFB G5

Validade do Certificado : 16/05/2023 a 15/05/2024
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Ensaios
ABNT NBR
ISO/IEC 17025

Terrandlises

G R BORETSRIG BE RNALISES BINE LENTH I RELATORIO DE ENSAIO: IN_12009.2023 AP 5 1 -
CRL1325

CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Endereco: R PERGENTINO ALBERICI 150 ENTRE RIOS SANTA CATARINA 89.862-000

CNPJ: 01.612.698/0001-69

Solicitante: GEOVANA

DADOS DA AMOSTRA

Data e Hora Amostragem: 23/10/2023 / 10:00 Data e Hora do Recebimento: 24/10/2023 07:00

Ponto de Amostragem: - SAI - CAMILO BIASI Amostra: 12009.2023 AP 5 1

Responsavel pela Amostragem: CONTRATANTE. Tipo de Amostra: AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Endereco Coleta: S: -26,686361 / -52,34538

Temperatura da Amostra no Recebimento: 3°C

Condicoes Climaticas: BOM, SEM CHUVA NAS ULTIMAS 24H
Data Conclusao R.E.: 31/10/2023

Declaracao de Conformidade:

A amostra analisada nao atende os padrdes de potabilidade do Anexo XX, da Portaria de Consolidagao n° 5/2017 alterado pela Portaria GM/MS N2 888/2021, para o(s) parametro(s): Cor aparente, Turbidez, Coliformes totais ,
Escherichia coli.

DADOS DAS ANALISES
Legislagao 1: Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021 - Dispde sobre os procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da d4gua para consumo humano e seu padrao de potabilidade.

RESULTADOS

PARAMETRO RESULTADO UNIDADE LQ LD U95% METODO DATA ENSAIO VMP 1
Cor aparente 21,00 mgPT-Co/L 6,00 1,67 +3,31 SMWW, 242 Edigiio, Método 2120 C 25/10/2023 inferi"r&}f mgPT-
Fluoreto <0,20 mg/L 0,20 0,10 +0,33 SMWW, 242 Edigcdo, Método 4500 F- D 25/10/2023 inferior a 1,5 mg/L
pH 5,32 pH a 25°C 2 - +0,04 SMWW, 242 Edi¢do, Método 4500 H+ B 25/10/2023 -
Turbidez 6,36 NTU 0,50 0,23 +0,36 SMWW, 242 Edicdo, Método 2130 B 25/10/2023 inferior a 5 NTU
Coliformes totais 2,9x10" UFC/100mL 1,0x1 0’ 1,0)(100 [NAN-0] SMWW, 242 Edigdo, Método 9222 B. 24/10/2023 Auséncia
Escherichia coli 2,4x10" UFC/100mL 1,0x1 0’ 1,0)(100 [NAN-0] SMWW, 242 Edicdo, Método 9222 D e I 24/10/2023 Auséncia

Legenda:

LQ - Limite de Quantificagao.

LD - Limite de detecgdo.

U95% - Incerteza expandida relatada estd baseada em uma incerteza combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia K, para um nivel de confianga de aproximadamente 95%.
VMP - Valor Méximo Permitido.

Notas:

Nota 01: Os resultados referem-se restritamente a amostra analisada.

Nota 02: Este relatério de ensaio s6 pode ser reproduzido na integra.

Nota 03: (Ln) Servigo oriundo de provedor externo.

Nota 04: As opinides e interpretagdes dos resultados expressas nao fazem parte do escopo da acreditagdo deste laboratorio.

Nota 05: Quando a amostragem for realizada pelo contratante, o Laboratdrio Terranalises se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratdrio e o selo de Acreditagéo, passa a ser exclusivamente sobre os ensaios realizados e descritos na pagina contendo o
selo.
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Ensaios
ABNT NBR
ISO/IEC 17025

Terrandlises

G R BORETSRIG BE RNALISES BINE LENTH I RELATORIO DE ENSAIO: IN_12009.2023 AP 5 1 .
CRL 1325

Nota: O Selo de Acreditacao refere-se apenas aos ensaios.
A amostra nao foi recebida dentro do prazo de validade para o(s) ensaio(s): pH.

Assinado Digitalmente por: Relatorio de Ensaio revisado e liberado por:

STEFANIE MANOELA PAIM Stefanie Manoela Paim CRQ: 13202250

CPF: 078.976.379-64 Arthur Mateus Schreiber CRQ: 053004186

Em: 31/10/2023 18:39:11

Serial: 31253487800683447072869576088561185168 Verifique a autenticidade deste documento no endereco abaixo ou no QR-

Emitente: AC Certisign RFB G5 Code.:

Validade do Certificado : 16/05/2023 a 15/05/2024 Codigo Ordem Servigco: 12009.2023 - Chave de autenticacao: Z85-S27P-

GRE

http://terra.glabnetl.com.br/valida.php

Assinado Digitalmente por:

ARTHUR MATEUS SCHREIBER

CPF: 035.549.870-77

Em: 31/10/2023 18:39:11

Serial: 70516262309382995652804452832574402354
Emitente: AC Certisign RFB G5

Validade do Certificado : 16/05/2023 a 15/05/2024
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Ensaios
ABNT NBR
ISO/IEC 17025

Terrandlises

LA BORETEEIG BE RMALIBES BHELENTH S RELATORIO DE ENSAIO: IN_12009.2023 AP 6_1 -
CRL1325
CLIENTE
Cliente: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Endereco: R PERGENTINO ALBERICI 150 ENTRE RIOS SANTA CATARINA 89.862-000
CNPJ: 01.612.698/0001-69
Solicitante: GEOVANA
DADOS DA AMOSTRA
Data e Hora Amostragem: 23/10/2023 / 10:00 Data e Hora do Recebimento: 24/10/2023 07:00
Ponto de Amostragem: - SAI - RAIDER BIASI Amostra: 12009.2023 AP 61
Responsavel pela Amostragem: CONTRATANTE. Tipo de Amostra: AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Endereco Coleta: S: -26,41206 / W: 5234155

Temperatura da Amostra no Recebimento: 3°C

Condicoes Climaticas: BOM, SEM CHUVA NAS ULTIMAS 24H
Data Conclusao R.E.: 31/10/2023

Declaracao de Conformidade:

A amostra analisada nao atende os padrdes de potabilidade do Anexo XX, da Portaria de Consolidagao n° 5/2017 alterado pela Portaria GM/MS N2 888/2021, para o(s) parametro(s): Turbidez, Coliformes totais , Escherichia coli.

DADOS DAS ANALISES
Legislacao 1: Portaria GM/MS N¢ 888, de 04 de Maio de 2021 - Dispde sobre os procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de potabilidade.

RESULTADOS

PARAMETRO RESULTADO UNIDADE 1Q LD U95% METODO DATA ENSAIO VMP 1
Cor aparente 12,00 mgPT-Co/L 6,00 1,67 +3,31 SMWW, 242 Edig&o, Método 2120 C 25/10/2023 inferiorgo}f mgPT-
Fluoreto <0,20 mg/L 0,20 0,10 +0,33 | SMWW, 242 Edicio, Método 4500 F-D | 25/10/2023 || inferior & 1,5 mg/L
pH 5,80 pH a 25°C 2 . £0,04 | SMWW, 242 Edicdo, Método 4500 H+ B |  25/10/2023 :
Turbidez 5,49 NTU 0,50 0,23 +0,36 SMWW, 242 Edicio, Método 2130 B 25/10/2023 || inferior & 5 NTU
Coliformes totais 4,1x10° UFC/100mL || 1,0x10° | 1,0x10° | [NAN-0] | SMWW, 242 Edicéio, Método 9222 B. 24/10/2023 Auséncia
Escherichia coli 3,3x10° UFC/100mL | 1,0x10° || 1,0x10° | [NAN-0] | SMWW, 24 Edicio, Método 9222 D el || 24/10/2023 Auséncia

Legenda:

LQ - Limite de Quantificagao.

LD - Limite de detecgao.

U95% - Incerteza expandida relatada estd baseada em uma incerteza combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia K, para um nivel de confianga de aproximadamente 95%.
VMP - Valor Maximo Permitido.

Notas:

Nota 01: Os resultados referem-se restritamente a amostra analisada.

Nota 02: Este relatorio de ensaio s6 pode ser reproduzido na integra.

Nota 03: (Ln) Servigo oriundo de provedor externo.

Nota 04: As opinides e interpretagdes dos resultados expressas ndo fazem parte do escopo da acreditagéo deste laboratério.

Nota 05: Quando a amostragem for realizada pelo contratante, o Laboratdrio Terranalises se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratdrio e o selo de Acreditagdo, passa a ser exclusivamente sobre os ensaios realizados e
descritos na pagina contendo o selo.
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Ensaios
ABNT NBR
ISO/IEC 17025

Terrandlises

G R BORETSRIG BE RNALISES BINE LENTH I RELATORIO DE ENSAIO: IN_12009.2023 AP 61 .
CRL 1325

Nota: O Selo de Acreditacao refere-se apenas aos ensaios.
A amostra nao foi recebida dentro do prazo de validade para o(s) ensaio(s): pH.

Assinado Digitalmente por: Relatorio de Ensaio revisado e liberado por:

STEFANIE MANOELA PAIM Stefanie Manoela Paim CRQ: 13202250

CPF: 078.976.379-64 Arthur Mateus Schreiber CRQ: 053004186

Em: 31/10/2023 18:39:11

Serial: 31253487800683447072869576088561185168 Verifique a autenticidade deste documento no endereco abaixo ou no QR-

Emitente: AC Certisign RFB G5 Code.:

Validade do Certificado : 16/05/2023 a 15/05/2024 Codigo Ordem Servigco: 12009.2023 - Chave de autenticacao: Z85-S27P-

GRE

http://terra.glabnetl.com.br/valida.php

Assinado Digitalmente por:

ARTHUR MATEUS SCHREIBER

CPF: 035.549.870-77

Em: 31/10/2023 18:39:11

Serial: 70516262309382995652804452832574402354
Emitente: AC Certisign RFB G5

Validade do Certificado : 16/05/2023 a 15/05/2024

Rua Amancio Chelli, 600 - Roland Mayer - Fraiburgo/SC terranalises @
(49) 3246.6243 - 3246.6221 . contato@terranalises.com.br RQ 011 Rev. 04 Pégina 2 de 2 terranalises.com.br &5
o TS


http://terra.glabnet1.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=12009.2023&codigoAprovacao=Z85-S27P-GRE&numeroRevisao=0&tipoRelatorio=outros

Ensaios
ABNT NBR
ISO/IEC 17025

Terrandlises

LA BORETEEIG BE RMALIBES BHELENTH S RELATORIO DE ENSAIO: IN_12009.2023 AP 7_1 -
CRL1325
CLIENTE
Cliente: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
Endereco: R PERGENTINO ALBERICI 150 ENTRE RIOS SANTA CATARINA 89.862-000
CNPJ: 01.612.698/0001-69
Solicitante: GEOVANA
DADOS DA AMOSTRA
Data e Hora Amostragem: 23/10/2023 / 10:00 Data e Hora do Recebimento: 24/10/2023 07:00
Ponto de Amostragem: - SAI - SILVIA ARNO Amostra: 12009.2023 AP 71
Responsavel pela Amostragem: CONTRATANTE. Tipo de Amostra: AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Endereco Coleta: S: -26,770043 / W: -52550453

Temperatura da Amostra no Recebimento: 3°C

Condicoes Climaticas: BOM, SEM CHUVA NAS ULTIMAS 24H
Data Conclusao R.E.: 31/10/2023

Declaracao de Conformidade:

A amostra analisada nao atende os padrdes de potabilidade do Anexo XX, da Portaria de Consolidagao n° 5/2017 alterado pela Portaria GM/MS N2 888/2021, para o(s) parametro(s): Coliformes totais , Escherichia coli.

DADOS DAS ANALISES
Legislacao 1: Portaria GM/MS N¢ 888, de 04 de Maio de 2021 - Dispde sobre os procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de potabilidade.

RESULTADOS

PARAMETRO RESULTADO UNIDADE 1Q LD U95% METODO DATA ENSAIO VMP 1
Cor aparente <6,00 mgPT-Co/L 6,00 1,67 +3,31 SMWW, 242 Edig&o, Método 2120 C 25/10/2023 inferiorgo}f mgPT-
Fluoreto <0,20 mg/L 0,20 0,10 +0,33 | SMWW, 242 Edicio, Método 4500 F-D | 25/10/2023 || inferior & 1,5 mg/L
pH 5,48 pH a 25°C 2 . £0,04 | SMWW, 242 Edicdo, Método 4500 H+ B |  25/10/2023 :
Turbidez 3,04 NTU 0,50 0,23 +0,36 SMWW, 242 Edicio, Método 2130 B 25/10/2023 || inferior & 5 NTU
Coliformes totais 5,0x10° UFC/100mL || 1,0x10° | 1,0x10° | [NAN-0] | SMWW, 242 Edicéio, Método 9222 B. 24/10/2023 Auséncia
Escherichia coli 4,8x10° UFC/100mL | 1,0x10° || 1,0x10° | [NAN-0] | SMWW, 24 Edicio, Método 9222 D el || 24/10/2023 Auséncia

Legenda:

LQ - Limite de Quantificagao.

LD - Limite de detecgao.

U95% - Incerteza expandida relatada estd baseada em uma incerteza combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia K, para um nivel de confianga de aproximadamente 95%.
VMP - Valor Maximo Permitido.

Notas:

Nota 01: Os resultados referem-se restritamente a amostra analisada.

Nota 02: Este relatorio de ensaio s6 pode ser reproduzido na integra.

Nota 03: (Ln) Servigo oriundo de provedor externo.

Nota 04: As opinides e interpretagdes dos resultados expressas ndo fazem parte do escopo da acreditagéo deste laboratério.

Nota 05: Quando a amostragem for realizada pelo contratante, o Laboratdrio Terranalises se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratdrio e o selo de Acreditagdo, passa a ser exclusivamente sobre os ensaios realizados e
descritos na pagina contendo o selo.
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ABNT NBR
ISO/IEC 17025

Terrandlises

G R BORETSRIG BE RNALISES BINE LENTH I RELATORIO DE ENSAIO: IN_12009.2023 AP 7_1 .
CRL 1325

Nota: O Selo de Acreditacao refere-se apenas aos ensaios.
A amostra nao foi recebida dentro do prazo de validade para o(s) ensaio(s): pH.

Assinado Digitalmente por: Relatorio de Ensaio revisado e liberado por:

STEFANIE MANOELA PAIM Stefanie Manoela Paim CRQ: 13202250

CPF: 078.976.379-64 Arthur Mateus Schreiber CRQ: 053004186

Em: 31/10/2023 18:39:11

Serial: 31253487800683447072869576088561185168 Verifique a autenticidade deste documento no endereco abaixo ou no QR-

Emitente: AC Certisign RFB G5 Code.:

Validade do Certificado : 16/05/2023 a 15/05/2024 Codigo Ordem Servigco: 12009.2023 - Chave de autenticacao: Z85-S27P-

GRE

http://terra.glabnetl.com.br/valida.php

Assinado Digitalmente por:

ARTHUR MATEUS SCHREIBER

CPF: 035.549.870-77

Em: 31/10/2023 18:39:11

Serial: 70516262309382995652804452832574402354
Emitente: AC Certisign RFB G5

Validade do Certificado : 16/05/2023 a 15/05/2024
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